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Przedstawiony schemat ma jedynie charakter
pogladowy i nie zastepuje projektu.

Instalacja powinna by¢ wyposazona w
odpowiednig armature oraz zabezpieczenia
zgodne z obowigzujgcymi przepisami

MM(:OO ~230 V MM;OO Moduty funkcyjne FM... nalezy montowac¢ w
EMS-BUS tablicach R4....
* JAdr: 1 * |Adr: 9
Nalezy zweryfikowaé koniecznosé uzdatniania
wody instalacyjnej
- - Oznaczenie| Kabel elekryczny
X % PCO 3x1.5
Logalux PH 3x1.5?
SU.../5W PS 3x1.5%
Pz 3x1.5%
SH 4x1.5%
FV 2x0.75%
FA 2 x0.75%
PH FK 2x0.75
FB 2x0.75%
—F UBA/EMS 2 x 0.752
s @EJF%VN rw 230V 3x1.5%
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