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Зворотній клапан

Витратомір

Фільтр

Споживач тепла

В1 - водопровід господарчо - питний

В6 - водопровід знесоленої води

Т1 - тр-д гарячої води подаючий

Т2 - тр-д гарячої води зворотній

К3.1 - каналізація напірна

К3.2 - каналізація безнапірна
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Т1/Т2 = 75/55С
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Схема теплова

Формат A3
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