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Контур №2
система опалення
"тепла підлога"

Т1/Т2 = 40/30
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*  Вода подається підготовленою, за допомогою системи повного знесолення.
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Контур №3
нагрів басейну
Т1/Т2 = 75/55

До споживачів ГВП

Басейн

К.15

Умовні позначення

Клапан регулючий триходовий

Запірна арматура

Запобіжний клапан

Зворотній клапан

Витратомір

Фільтр

Споживач тепла

В1 - водопровід господарчо - питний

Т1 - тр-д гарячої води подаючий

Т2 - тр-д гарячої води зворотній

К3.1 - каналізація напірна

К3.2 - каналізація безнапірна
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